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Wasseruntersuchung nach der Eigeniiberwachungsverordnung vom 20.09.1995

Untersuchung nach EUV Aniage 1 (Kurzanalyse)

Entnahmeort: Boxbrunn
Entnahmestelle: Willwiesenquelle Boxbrunn
Kennzahl: 4120632000002 Kennzahl an Entnahmest. vorhanden: ja
Probenahme am: 20.10.2025 13:12 Analysennummer: T214148
Probenahme durch: J. Bauer, Institut Dr. Nuss  Probeneingang / Priifungsbeginn: 20.10.2025
Probenahmeart: Ende der Prifung: 05.11.2025
EDV Nr.  [Lfd. Nr. Bezeichnung Einheit Messwert Messverfahren
Sebam
1026 1 Farbung (qualitativ) farblos DIN EN ISO 7887 (2012-04)
1031 2 [Trubung (qualitativ) klar SAA W-0301 (206-02)
] E;denéatz(qualitativ) keiner viguell
1042 3 Geruch (quarlrité{iV)‘ geruchlos DEV B 1/2 (1871)
1021 4 V_Véssertemperatur °C 7 _10,5 DIN 38404-4-2 (1976-12)
1081 5 elekitr. Leitféhigkeit b. 25°C pSfcm 99,9 DIN EN 27888 (1993-11)
1061 8 RAZ;VS\/jnr;)b ei 10.5°C (Vor-Ort- 5,44 DIN EN 1SO 10523 (2012-04)
1281 7 Sauerstoff geldst (O,) mg/l 9,6 DIN EN ISO 5814 (2013-02)
1472 8 Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 0,1—9 DIN 38408-7-2 (2005-12)
1476 9 Séureképazitét bis pH 8,2 mmol/l 0 DIN 38409-7-1 (2005-12)
1477 10  |Basekapazitat bis _pi—l 8,2 mmol/l _1‘64 DIN 38408-7 (2005-12)
1122 11 |Calcium (Ca*") mg/| 8.2 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
1121 12 |Magnesium (Mé?:) mg/! 1,6 DIN EN IS0 17284-2 (2017-01)
1112 13 [Natrium (Na") mg!/| 40 DIN EN iSO 17284-2 (2017-01)
1113 14 |Kalium (K% mg/| 3.0 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
1331 20 [Chlorid (CI) mg/l 12,1 DIN EN ISO 10304-1 (2008-07)
1313 21 |[Sulfat (SO4) mg/i 6,4 DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)
1244 22 [Nitrat (NOg) mg/l 12,0 DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)
624 | 2o [Seester aische et | o7 [owewseaesn
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' Institut

| I X Dr. Nuss

Entnahmeort: Boxbrunn
Entnahmestelle: Willwiesenquelie Boxbrunn
Probenahme am: 20.10.2025 13:12 Analysennummer: T214148
EDV Nr,  |Lfd. Nr. Bezeichnung Einheit Messwert Messverfahren
Sebam
Beflubutamid g/ <(,02 DIN 38407-36 (2014-08)
i Benalxyl ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
- %ﬁ - —pgll—— <6,02 DIN 38407-36 (2014-09)
E)a?b&émiae ug/l <0,02 DIN 38407-36 {(2014-09)
~ |chlormequat ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Cledinafop ugfl <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Cyflufenamid ng/! <0,02 DIN 38407-36 (2014-08)
éym_cu);ﬁ - B ugh <0,05 DIN 38407-36 (2014-00)
Deltamethrin ugfl <0,05 EN ISO 10695 (2000-11)
Desethyl-desisopropylatrazin ug/l <0,05 DIN 38407-36 (2014-09)
B Desmedipham ugll <0,05 DIN 38407-36 (2014-08)
Flonicamid ugl <0,02 DIN 38407-38 (2014-09)
Fludioxonil pal <0,02 DIN 38407-36 (2014.08)
Fluopyram ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
R %y}m r';methyl _'péil N <0,02 DIN 38407-36 (2'614-09)
Fluxapyroxad ugfl <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Imazalil ugf! <0,02 DIN 38407-36 (2014-08)
loxynil ng/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-08)
Isdbyrazar:n pg/] - <0,02 DIN 38407-36 (2014-05)
Isoxaben rgfl <0,02 DIN 38407-38 (2014-09)
Lenacil ug/! <0,02 DIN 38407-36 (20?4@)_
Mandipropamid ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Metconazol 'u§/|_ <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Methoxyfenozide ug/l <b,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Penconazol h ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Picolinafen ug/l <0,05 DIN 38407-36 (2014-09)
Pinoxaden uafl <0,05 DIN 38407-36 (2014-08)
Propaquizafop ugh <0,05 DIN 38407-36 (2014-09)
Proquinazid ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Pyrimethanit pgfl <0,02 DIN 38407-36 (2014-08)
Pyroxsulam ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Sulcotrion gg/l <0,05 DIN 38407-36 (2014-08)
Tebufenozid ugfl <0,02 DIN 38407-36 (2014-08)
Tetraconazol ug/i <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Topramezon ugfl <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Triticonazol ug/l <0,02 DIN 38407-386 (2014-09)
Tritosulfuron g/l <0,05 DIN 38407-36 (2014-08)
Aclonifen ug/l <0,05 EN ISO 10695 (2000-11)
alpha-Cypermethrin ug/l <0,01 EN ISO 10685 (2000-11)
Amidosulfuron Iefj] <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Atrazin ug/l <(,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Azoxystrobin ugfl <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Bentazon ugh <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegenstande. Ohne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielf4ltigt werden. (Dok. B_T_9-8) Seite2von 5



NN, Institut

"/~ Dr. Nuss

Entnahmeort: Boxbrunn
Entnahmestelle: Willwiesenquelle Boxbrunn
Probenahme am: 20.10.2025 13;12 Analysennummer: T214148
EDV Nr.  [Lfd. Nr. Bezeichnung Einheit Messwert Messverfahren
Sebam
Bifenox pofl <0,02 EN ISO 10695 (2000-11)
:B_cEcalid ug/l '<_6,_02 DIN 38407-36 (2014-09)
| Bromacil ugfl <0,02 ~ |oiN 38407-36 (2014-09) )
Bromo?q?nﬁ~ o ug/l <O.(E DIN 38407-36 (2014-09)
Carbendazim ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Chloridazon ugll— [ <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Chlorthalonil ug/l To,f DIN 38407-36 (2014-09)
Chlortoluron uaft <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
_ |clomazon ugfl <0,02 DIN 38407-38 (2014-09)
Clopyralid pg/l <0,05  [DIN 38407-36 (2014-08)
Clothianidin naft <0,02 DIN 38407-36 (2014-06)
Cyproconazol ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
24D u(j}l <0,02 DIN 38407-38 (2014-09)
Desethylatrazin ug <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
lﬁéthylterbuthylazin u;jh <0,02 DIN 38407-36 (2014-08)
Desisopropylatrazin ugfl <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Dicamba wol | <0,05 DIN 38407-36 (2014-09)
Dichlorprop ngA <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Difenoconazol ugfl " <0,02 DIN 38407-38 (2014-00)
Diflufenican pgfl <0,02 DIN 38407-36 (2014-08)
Dimefuron o ué/l— <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
~ |Dimethachlor ugfl <0,02 DIN 38407-36 (2014-08)
Dimethenamid ﬁg/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Dimethoat ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-08)
Dimethomorph o ug/l <0,02 DIN 38407-38 (2014-08)
Dimo_nlszfobin ua/_l <0,02 DIN 38407-36 {2014-09)
Diuron ught <0,02 DIN 38407-36 (2014-08)
Epoxyconazol ugh <0,02 DIN 38407-36 (2014-08)
Ethidimuron ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-08)
Ethofumesat ugll <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Fenoxaprop pg/l <0,02 EN ISO 10695 (2000-11)
Fé_rf)robidin pig/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-&;7 o
Fenpropimorph - ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Flazasulfuron ;ig/i <0,02 DIN 38407-36 (2014-08)
Florasulam o ngh <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Fluazifop ught <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Fluazinam gt <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Flufenacet ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Flumioxazin ug/! <0,01 EN ISO 10695 (2000-11)
Fluopicolid ugfl <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Fiuroxypyr pght <0,05 DIN 38407-36 (2014-09)
Flurtamon ugl_l <0,02 DIN 38407-36 {2014-09)
Flusilazoi ug/l <0,02 DIN 38407-38 (;014-09)

Die Pﬁlfgrgebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegensténde. Ohne schriftliche Genshmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_T_9-8) Seite 3von 5



Institut

AN Dr. Nuss

Entnahmeort: Boxbrunn
Enthahmestelle: Willwiesenquelle Boxbrunn
Probenahme am: 20.10.2025 13:12 Analysennummer: T214148
EDV Nr.  |Lfd. Nr, Bezeichnung Einheit Messwert Messverfahren
Sebam
Foramsulfuron nofl <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Glufosﬁat ;9/7— <0,05 DIN ISO 16308 (2017-09)
Glyphosat ;ig]l <0,05 DIN ISO 16308 (201;-05)
Haloxyfop pgll <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Hydroxyatrazin ug[l _:6,0_5 DIN 38407-36 {2014-08)
Imidacloprid o ug/! <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
lodosulfuron o ﬁgll <0,02 DIN 38407-3?2014-06)
Iprodion ugh <0,05 EN 1SO 10695 (2000-11)
Iéd;_)roturon ng/I <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Kresoxim-?néth_yf ) Igr <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
lamhda-Cyhalothrin ng/l <0,02 EN 1SO 10895 (2000-11)
MCPA ug/ <0,02 DIN 38407-36 (2014-08)
Mecoprop ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Mesosulfuron pg/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Mesotrion B Tlg/l— <0,05 DIN 38407-36 (2014-09)
Metalaxyl ug/l o <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Metamitron pg/l <Q,02 DIN 38407-38 {2014-08)
Metazachlor nof <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Methiocarb I ;ig/f o <0,02 DIN 38407-36 (2014-08)
Metobromuron ug/l -<0,02 DIN 38407-36 (2014-08)
Metolachlor ugfl <0,02 DIN 38407-36 (2014-08)
Metosulam pgfl <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Metribuzin ugh <0,02 DIN 38407-36 {2014-08)
Metsulfuron-methyl n ug?l <0,02 DIN 38407-36 (2014-08)
Myclobutanil ugfl <0,02 DIN 38407-36 (2014-08)
l(lébrd_pamﬂ ) ugfl <0,02 DIN 38407-36 (2014-08)
Nicosulfuron ua/l <0,02 DIN 38407-38 (2014-09)
. Pendimethalin ug/l 26,_02 DIN 38407-36 (514-09)
Pethoxamid pg/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Phenmediph:;fﬁ po/! :6,02 DIN 38407-36 (2014-08)
Picloram ug/l <0,05 DIN 38407-36 (2014-08)
Picoxystrobin pgfl <0,02 DIN 38407-38 (2014-09)
Pirmicarb ug/t <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Prochloraz ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Propamocarb pgll <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Propazin N ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
B P_robicénazéi ught <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Propoxycarbazon ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-08)
Propyzamid ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-08)
Prosulfocarb ng/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Prosulfuron g/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-08)
Prothioconazol o <0,05 DIN 38407-36 (2014-089)
Pymetrozin ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die Prifgegenstsnde. Ohne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_T_9-8) Seite 4 von 5



Institut

Dr. Nuss

Entnahmeort: Boxbrunn

Entnahmestelle: Willwiesenquelle Boxbrunn

Probenahme am; 20.10.2025 13:12 Analysennummer: T214148

EDV Nr.  |Lfd. Nr. Bezeichnung Einheit Messwert Messverfahren

Sebam
Pyraclostrobm uall <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Pyridat uglr <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Quinmerac 'hg/l <0,02 DIN 38407-36 {2014-09)

~ |Quinociamine ng/T [ :0,05 EN ISO 10695 (2000-11)
Quinoxyfen N ug/! <0,02 |DIN 38407-36 (2014-09)
Rimsulfuron [ ugﬁ ] <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Simazin p[g/i <0,02 DIN 38407-36 (2014-08)
Spiroxamin pe/l | <002 DIN 38407-36 (2014-08)
Tebuconazol uafl <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Tebufenpyrad uafl ' <0,05 DIN 38407-36 (2014-09)
T:a—r_buthyléélﬁ N pg/l <0 02 DIN 38407-36 (2014-09)
Thiacloprid ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Thiamethoxam pgT <0,02 DIN 3a4o7-se@14-09)
Thifensulfuron-methyl ug/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Triadimenol : | et <0,02  |DIN 38407-36 (2014-09)
Triasulfuron wol | <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
~ |Tribenuron-methyl g/l <0,02 DIN 38407-36 (2014-08)
Triclopyr ugh <0,02 DIN 38407-36 (2014-08)
Trifloxystrobin ug/l [ <0,02 DIN 38407-36 (2014-09)
Triflusulfuron ngfl <0,02 DIN 38407-36 (2014-08)
nzenschutzmi

a.n. = nicht nachweisbar, n.u. = nicht untersucht, * nicht relevanter Metabaolfit

Bad Kissingen, den  05.11.2025

Tl Al T

lns ut Dr. Nuss Gmb &Co
Dr. Tho as Stahl, Geschéftsfiihre

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschiieRlich auf die Prifgegenstande. Ohne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfiltigt werden. (Dok B_T_9-8) Seite 5 von §
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Bad Kissingen
05.11.2025

Untersuchung auf die Parameter der Gruppe B der TrinkwV vom 20.06.2023

- chemischer Teil -

Entnahmeort: Boxbrunn

Entnahmestelle: MS ON Boxbrunn, Sammelmessstelle, Dorfgemeinschaftshaus nach Wasserzahler

Kennzahi: 1230067600053 Kennzahl an Entnahmestelle vorhanden: ja
Probenahme am: 20.10.2025 12:36 Analysennummer: T214147
Probenahme durch: J. Bauer, Institut Dr. Nuss Probeneingang / Priifungsbeginn: 20.10.2025
Probenahmeart: Ende der Priifung: 05.11.2025
Parameter Einheit Befund Grenzwert  |Untersuchungsmethode
Acrylamid mg/l n.u. 0,00010 DIN 38413/P6 (2007-02)"
Benzol ) N fng/_l <0,0002 ©,0010 DIN 38407-43 (2014-10)

Bor (B) meI <0F 1,0 DIN EN I1SO 17294-2 (2017-01)
Bromat (BrO ;") mg! <0,002 0,010 DIN EN ISO 15061 (2001-12)
Chrom (ér) mg/l G,—lﬁ)i 0,025/0,0050* DIN EN ISO 17294-2 {2017-01)
Cyanid (CN") mg/l <0,005 0,050 Hausmeth. W-05141_2 (2013-12)
1,2-Dichlorethan mg/l <0,0001 0,0030 DIN 38407-43 (2014-10)
Fluorid {(F~) mg/l 0,03 15 DIN EN ISO 10304-1 (2008-07)
Microcystin-LR mgfl n.u. 0,0010""*  |DIN ISO 20179:2007-10 (A)
Nitrat {}V_O 3 ) Eﬁéll_ 12,5 50 DIN EN iSO 10304-1 (2009-07)
Pflanzenschutzmittel (insgesamt) _mgﬂ n.u. 0,00050 siehe hinten
Perfluorbutansdure {PFBA) ugfi n.u. DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorpeniansaure (PFPeA) Hgh n.u, DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorhexansdure (PFHxA) Hg/l n.u. DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorheptanssdure (PFHpA) pg/l n.u. DIN 38407-42 (2011-03)
Perflucroctanséure (PFOA) 1o/ n.u. DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluornonanséure (PFNA)” vg/! n.u. DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluordecansdure (PFDA) pg/l n.u. DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorundecanséure (P_FUnDA) pg/l n.u. DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluordodecansaure (PFDaDA) gl n.u, DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluoriridecanséure (PFTrDA) ug/l nu. | DIN 38407-42 (2011-03)

horh
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Institut

Dr. Nuss

Entnahmeort: Boxbrunn

Entnahmestelle: MS ON Boxbrunn, Sammelmessstelle, Dorfgemeinschaftshaus nach Wasserzihler
Probenahme am:  20.10.2025 12:36 Analysennummer: T214147

Parameter Einheit Befund Grenzwert  |Untersuchungsmethode
Perfluorbutansulfonsédure (PFBS) ug/l n.u. DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorpentansulfonséure (‘Pﬁi’eﬁs_) pg/i n.u. DIN 38407-42 {2011-03) o
Perfluorhexansulfonsédure (PF_I-I;(_S)' ug/l n.u. DIN 5525?-4_272!37@
Perfluorheptansulfonstiure (PFHpS) pal | nw DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluoractansulfonséure (PFOS)” pg/l n.u, DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluornonansulfonséure (PFNS) ';_:gll n.u. DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluordecansulfonsaure (PFDSj - pél? T I DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluorundecansulfonsaure (PFUNDS) pgl n.u. DIN 38407-42 {2011-03)
Perfluordodecansulfonsiure (PFDoDS) pgh n.u, DIN 38407-42 (2011-03)
Perfluortridecansuifonsaure (PFTrDS) pgll n.u. DIN 38407-42 (2011-03)
Summe PFAS-20 mg/l n.u, 0,00010***  |DIN 38407-42 (2011-03)
Summe PFAS-4 [ man n.u. ©0,000020**  |DIN 38407-42 (2011-03)
Quecksilber (Hg) N mg/l <0,0001 0,0010 DIN EN 1SO 12846 (2012-08)
Selen (Se) _rﬁéll— <0,0a 0,010 DIN EN ISO 17204-2 (2017-01)
Summe aus Tetra- und Trichlorethen mg/l <0,0002 0,010 DIN 3840743 (2014-10)

Uran (U) mg/l <0,001 0,010 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Antimon (Sb) mg/| <0,001 0,0050 DIN EN (SO 17294-2 {2017-01)
Arsen (As) N mg/l <0,0005 0,010/0,0040** |DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Benzo-(a)-pyren mg/l <0,000003 0,000010  |DIN 38407-39 (2011-09)
Bisphenol A mg/l <b,0b01 0,0-(525;“‘** DIN 38407-36 (2014-09)

Blei {(FPb) mg/! 0,001 0,010/0,0050** |DIN EN 1SO 17284-2 (2017-01)
Cadmium (Cd) mg/l <(,0003 0,0030 DIN EN (SO 17284-2 (2017-01)
Chilorat ‘ mg/l n.u. 0,020"0,070 |DIN EN SO 10304-4 (1999-07)
Chlorit ] _Eé/T n.u. 0,060%0,20 |DINEN 1SO 10304-4 (1999-07)
Epichlo‘rhydrin mgﬁ n.u. 0,00010 DIN EN ISO 15680/F18 (2004-04)"
Dibromessigstiure ma/l n.u, DIN 38407/F35 (2010-10)"
Dichloressigs.‘éuré . -_mgll n.u. DIN 38407/F35 (2010-10)"
Monobromessigsdure mg/| n.u, DIN 38407/F35 (2010-10)"
Monochloressigséure mg/l n.u. DIN 38407/F35 (2010-10)*
Trichloressigssure mg/! n.u. DIN 38407/F35 (20"10-10)1
Halogenessigsduren (HAA-5) mg/l n.u. 0,060™* ar\l—ééaf_oilkaé_(;d;b:ﬁ)_‘— )
Kupter (Cu) o mgll 0,005 2,0 DIN EN ISO 17264-2 (2017-01)
Nickel (Ni) mg/l 0,003 0,020 DIN EN ISO 17284-2 (2017-01)
Nitrit (NO , ) mgd | <0,01 0,10%0,50 |DIN EN 26777 (1093-04)
Nitrat/50 + Nitrit/3 mgfi 0,25 1 berechnet
AR
Trichlormethan mgh <0,001 DIN 38407-43 (2014-10)
Bromdichlormethan mg/l <0,0001 DIN 38407-43 (2014-10)
Dibromchlormethan mg/l <0,0001 DIN 38407-43 (2014-10)
Tribrommethan mg/l <0,0001 DIN 38407-43 (2014-10)
Trihalogenmethane (THM) mg/l <0,001 0.010%/0,050 |[DIN 38407-43 (2014-10)
Vinylchlorid mg/l | n.u. | 0,00050  |DIN 38407-43 (2014-10)

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegenstinde. Ohne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_T_4-13) Seite 2 von 3



Institut

Dr. Nuss

Entnahmeort: Boxbrunn

Entnahmestelle: MS ON Boxbrunn, Sammelmessstelle, Dorfgemeinschaftshaus nach Wasserzéhler
Probenahme am: 20.10.2025 12:36 Analysennummer: T 214147

Parameter Einheit Befund Grenzwert  |Untersuchungsmethode
7\luminium (Al) mg/| 0,021 0,200 DIN EN 1SO 17284-2 (2017-01)
Ammonium (NH ,*) mg/l <0,01 0,50 DIN 38408-5-1 (1883-10)
Chlorid (CI°) a ‘mght 12,9 250 DIN EN SO 10304-1 (2009-07)
Eisen (Fe) mg/l 0,001 0,200 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
elektr. Leitfahigkeit bei 25°C uS/em 245 2790 DIN EN 27888 (1993-11)
Farbung (SAK bel A = 436 nm) 1m <0,02 0,5 DIN EN SO 7887 (2012-04)
Geruchsschwellenwert bei 23°C TON = 3 DIN EN 1622 (2006-10) )
Geschmack typisch chféigZ:T:;e DEV B 1/2 (1971)

Mangan (Mn) mg/l 0,001 0,050 DIN EN 1SO 172042 (2017-01)
Natrium {Na i ) _ ma/l 4.1 200 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
?;%aél)lsch gebundener Kohlenstoff mg/l 0.7 ocgfgizgg‘:;e DIN EN 1484 (2019-04)
Sulfat (SO ,#) ma/l 6,8 250 DIN EN ISO 10304-1 (2009-07)
Tribung NTU 0,09 1,0° DIN EN 1SO 7027 (2000-04)
pH-Wert bei 13,8°C (Vor-Ort) pH-Einheiten 7,72 65-9,5 [DINEN IS0 10523 (2012-04)
Calcititsekapazitat ' mg/l 3.4 5 DIN 38404-10 (2012-12)
Calcium (Ca”' ma/l 38,5 DIN EN ISO 17294-2 (2017-01)
Magnesium (Mg ?*) ma/l 2,6 DIN EN ISO 17204-2 (2017-01)
Kalium (K ") W mg/l 3,0 DIN EN ISO 17294-2 {2017-01)
Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/ 1,75 DIN 38409-7-2 (2005-12)
Summe Erdalkalien mmol/l 1,07 berechnet

Gesamthérte °dH 6,0 berechnet
@Iebereich (Waschmittelgesetz”) weich berechnet

0.B. = ohne Beanstandung n.b. = nicht berechenbar n.u. = nicht untersucht

' gesundheitlicher Orientierungswert * nicht relevanter Metaboiit n.n. = nicht nachweisbar

* Grenzwert ab 12.01.2030 ' Aqua Service Schwerin, Schwerin

** Grenzwert ab 12.01.2028 2 GWA mbH NL Institut fir Wasser- und Umweltanalytik, 99885 Luisenthal

“* Grenzwert ab 12.01.2026 ® Grenzwert am Ausgang Wasserwerk

**** Grenzwert ab 12.01.2024 * Grenzwert am Ausgang des Wasserw, oder im Verteilungsnetz

"~ PFAS-4 ® vom 29.04.2007

Konformitétsaussage:

Die untersuchten Parameter entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung
Bad Kissingen, den 06.11.2025

22 (A ]
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Dr} Thcl]mas Stahl, Geschéaftsfiiher

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die Priifgegenstande. Ohne schriftliche Genehmigung

des Instituts Dr. Nuss darf dieser Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. (Dok. B_T_4-13) Seite 3von 3



